LICEO CLASSICO L. GALVANI
Via Castiglione 38 - Bologna
PIANO D' EMERGENZA ( EMERGENCY PLAN )

PIANTA PIANO PRIMO - ALAR - (' Scala 1:100 )

COMPARTIMENTAZIONE REI 60 RIVELATORE OTTICO DI FUMI

CORPO ILLUMINANTE AUTOALIMENTATO DI EMERGENZA RIVELATORE DI GAS

GRUPPO DI AVVISO OTTICO-ACUSTICO RIVELATORE TERMICO
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(CASSETTA UNI 45)
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O | RETE IDRANTI: COLONNA MONTANTE O DISCENDENTE PUNTO DI RACCOLTA
£ DISPLAY CENTRALE DI CONTROLLO IMPIANTO RIVELAZIONE L
IN CASO DI ALLARME: n oy ALLAYE #| & | spazio cacvo
-MANTENERE LA CALMA -MANTENERE LA CALMA
-INTERROMPERE OGNI ATTIVITA' -INTERROMPERE OGNI ATTIVITA'
-ABBANDONARE IL LOCALE ORDINATAMENTE -ADDOSSARSI ALLE PARETI DEL LOCALE EMERGENZA SANlTARlA EMERGENZA lNCENDlO
-LASCIARE NEL LOCALE GLI EFFETTI PERSONALI -RIPARARSI EVENTUALMENTE SOTTO LE SCRIVANIE

-NON USARE ASCENSORI O MONTACARICHI -NON AVVICINARS| ALLE FINESTRE

-SCENDERE LE SCALE ADDOSSATI ALLE -LASCIARE NEL LOCALE GLI EFFETTI PERSONALI . VOI SIETE QUI
PARETI PERIMETRALI -SCENDERE LE SCALE ADDOSSATI ALLE .

-PERCORRERE IL PERCORSO DI ESODO ASSEGNATO PARETI PERIMETRALI

IN SILENZIO E SENZA CORRERE -PERCORRERE IL PERCORSO DI ESODO ASSEGNATO wﬁeg“memm Romag
-RAGGIUNGERE | PUNTI DI RACCOLTA ESTERNI IN SILENZIO E SENZA CORRERE

-IN CASO DI INCENDIO SEGUIRE LE ISTRUZIONI -RAGGIUNGERE | PUNTI DI RACCOLTA ESTERNI

IMPARTITE MEDIANTE IL PIANO DI EMERGENZA -NON USARE ASCENSORI 0 MONTACARICHI

-MANTENERE LA CALMA -TENERS| LONTANI DA SCAFFALI ED OGGETTI SOSPESI

SEN Sistemi S.r.l.
Via Guelfa 9 - 40138 - Bologna
Tel: 051/601.10.78 - Fax: 051/530.610 - Mobile: 335/52.37.531

-AIUTARE LE PERSONE EVENTUALMENTE IN DIFFICOLTA'
-MANTENERE LA CALMA




